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Protokol o zkouSce vody ¢. 4825/16 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
dusi¢nany mg/l 3.8 50.0 +5% SOP 2-Z37/A

pocet kolonii pri 22°C KTJ/ml 187 200 162-216 CSN EN ISO 6222/A
pocet Kkolonii sl.um.oﬁ KTJ/ml 36 40 26-50 CSN EN ISO 6222/A
Koliformni bakterie KTJ1/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
zelezo me/| <(,02 0,20 - CSN 757385/A
mangan mg/l <0,01 0.050 - CSN 757385/A

hlinik mg/| <0,02 0.20 5 SOP 4-A04/A

Vzorek byl odebran podle postupli SOP Vz-1, Hodnoceni vysledki bylo provedeno porovninim s hygienickymi limity vyhlasky €. 252/2004 Sb. (Priloha 1). bez rozliSeni zdvaZnosti

Wi

pripadného prekroceni limitti. Hodnoty, které limitdm nevyhovuji. jsou oznageny "!",

ZkuSebni laboratof &. 4036 je odborne zptsobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzena "ASLAB Strediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi" .
Laborator je opravnéna provadet kontrolu jakosti vody podle zakona ¢. 274/2006 Sb. v platném znéni. ¢islo laboratore v registru PiVo AS00000403600.

Metody. na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznaceny kodem A, analyzy zajisténé subdodavatelsky kédem S. Protokol miize byt
reprodukovan pouze jako celek. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkil, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.

V Pardubicich : 25.10.2016
Ing. Nan.&m# Sulicek
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