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Protokol o zkousce vody ¢. 3053/20 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik : Obec Cervena TFeme$na

Cervena Tfemesna 47; 508 01 Hoftice
Vzorkoval : Zdengk Suli¢ek Ing. dne 23.6.20 - 9:20 Datum zah4jeni/ukonc¢eni zkousek : 23.6.20 / 29.6.20  Typ rozboru :K.kraceny rozbor
Misto odbéru : Cervena TFemesna &p. 47 OU

Cislo vzorku : 3095/20

| parametry jednotky hodnoty norma - nejistota zkuSebni metody
teplota vzorku °C 12,5 - +0,5 CSN 757342/A
chlor volny mg/] 0,03 0,3 +10% CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny piijatelny - SOP 2-7Z34/A
chut’ prijatelna pfijatelna - SOP 2-7Z34/A
pH 7,49 6.5 -9.5 +0, 1 CSN ISO 10523/A
el. konduktivita mS/m 105 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/] Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A
zakal ZF(n) 0,16 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/] 2.2 5.0 + 15% CSN EN 1484/A
amonn¢é ionty mg/l <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/] <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A
dusi¢nany mg/l 6,5 50,0 +5% SOP 2-7Z37/A
pocet kolonii pri 22°C KTJ/ml 5 200 2-9 CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pii 36°C KTJ/ml ' 2 40 <1-4 CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
zelezo mg/l <0,02 0,20 - CSN 757385/A
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Protokol o zkousce ¢&. 3054/20 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik :  Obec Cervena T¥eme$na

Cervena Tiemesn4 47; 508 01 Hofice
Vzorkoval : Zden&k Suli¢ek Ing. dne 23.6.20 -9:15 Datum zahdjeni/ukongeni zkousek : 23.6.20 / 29.6.20
Popis vzorku : Cervena Treme$na surovi

Cislo vzorku : 3096/20

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
teplota vzorku °C 10,0 - £0,5 CSN 757342/A

ach pFijatelny ptijatelny - SOP 2-734/A
pH 7,40 6,5-9.,5 0,1 CSN ISO 10523/A
KNK-4,5 Kys. neutralizaéni kapacita mmol/] 8,55 - +5% CSN EN ISO 9963-1/A
ZNK-8,3 zisadova neutral. kapacita mmol/] 1,00 - +10% CSN 757372/A
el. konduktivita mS/m 105 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/] Pt <4 20 - SOP 1-705/A
zakal ZF(n) 13 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/| 2,3 5.0 + 15% CSN EN 1484/A
Ca+Mg suma vapnik a hoiéik mmol/] 4,14 - +6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/] 104 - +4% CSN ISO 6058/A
hoi¢ik mg/l 37,6 - +£6% CSN ISO 6059/A
amonné ionty mg/| 0,67 ! 0,50 +7% CSN ISO 7150-1/A
chloridy mg/] 36,5 100 +5% SOP 2-737/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
dusi¢nany mg/l 4,3 50,0 +5% SOP 2-7Z37/A
sirany mg/] 105 250 +5% SOP 2-737/A
fosfore¢nany mg/] <0,050 - - SOP 2-737/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
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Protokol o zkousce ¢.3054/20 Vodohospodaiské laboratore, s.r.o.

————————————————————————————— - — ——
aramet , jednotk hodno norma nejistota zkuSebni metod
enterokoky intestindlni KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
mikroskop.obraz - podet organismi jedinci/ml 0 50 - CSN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston % 3 5 - CSN 757713/A
zelezo mg/l 0,03 0,20 +12% CSN 757385/A
mangan mg/l <0,01 0,050 - CSN 757385/A
Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. ptiloha ¢.1 (hygienicke pozadavky na pitnou vodu) Hodnoty, které normé& nevyhovuji, jsou oznageny "!"

Zkugebni laboratof &. 4036 je odborné zpisobila podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stiediskem pro posuzovani zptisobilosti laboratofi" a je drZitelem
OSVEDCEN{ O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE. Metody, na néZ se vztahuje osvédCent, jsou oznaCeny kodem A, analyzy zajisténé externim dodavatelem kodem S.
Vysledky zkousek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zdkaznikem.

Protokol mize byt reprodukovan pouze jako celek.

V Pardubicich 29.6.2020

1 LABORAT, 8.1.0.

Teplého 2014, 530 02 ardubi
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